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/AGUAS - Relatério de Qualidade da Agua

RIBATE]Q

Municipio da Chamusca - Sistema de Abastecimento do Arripiado

Resultados do 3° Trimestre 2009

A AR — Aguas do Ribatejo EIM, informa os resultados obtidos nas anilises de demonstracio de conformidade com as
normas de qualidade da dgua, relativamente ao ano de 2009. O plano de amostragem e anilise é estabelecido anualmente
e é aprovado pelo Instituto Regulador de Agua e Residuos (IRAR). Todas as determinacdes sio realizadas no total
cumprimento das disposicoes legais constantes do Decreto-Lei n.° 306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se
refere a parametros, frequéncia de amostragem e anilise e métodos analiticos.

Assim, para o terceiro trimestre de 2009, que compreende os meses de Julho, Agosto e Setembro realizaram-se 19
andlises, das quais 100% apresentam resultados em conformidade com os valores paramétricos da legislagao em vigor.

Parimetros do Controlo de Rotina (R1)

Analises Resultados

Parametro Unidades VP =
Previstas Realizadas %Realizadas >VP Minimo Maximo
E. Coli N°micro/100 ml 0 2 2 100 0 0 0
Bactérias Coliformes Ne°micro/100 ml 0 2 2 100 0 0 0
Cloro Residual mg/l Cl = 2 2 100 0 0,3 0,6
Parametros do Controlo de Rotina (R2)
Analises Resultados
Parametro Unidades VP B — -
Previstas Realizadas %Realizadas >VP Minimo Maximo
Amadnio mg/l NH,, 0.5 | | 100 o <0,04 <0,04
Cheiro, 25°C Factor de diluigio 3 I | 100 0 0] o]
Condutividade mS/cm a 20°C 2500 | | 100 0 457 457
Cor mg/l PtCo 20 | | 100 0 <2 <2
Manganés pgl Mn 50 I | 100 0 <| <l
N.? Colénias 22°C N®micro/l ml Sem alteracio Anormal | | 100 0 0 0
N.° Colénias 36°C N°micro/l ml Sem alteragio Anormal | | 100 0 | I
Oxidabilidade mg/l O, 5 | | 100 0 <l <l
pH Unidades pH 26,5<9,0 | I 100 0 6,6 6,6
Sabor, 25°C Factor de diluigio 3 | 1 100 0 0 0
Turvagiao NTU 4 | | 100 0 <0,4 <0,4
Parametros Conservativos do Controlo de Rotina (R2)
Analises Resultados
Parametro Unidades VYP -
Previstas Realizadas %Realizadas >VP Minimo Maximo

Nitratos mg/l NO, 50 | ] 100 0 <4 <4

01-07-2009 a 30-09-2009




Relatério de Qualidade da Agua

Municipio da Chamusca - Sistema de Abastecimento de Carregueira

Resultados do 3° Trimestre 2009

A AR — Aguas do Ribatejo EIM, informa os resultados obtidos nas analises de demonstracao de conformidade com as
normas de qualidade da dgua, relativamente ao ano de 2009. O plano de amostragem e anilise é estabelecido anualmente
e é aprovado pelo Instituto Regulador de Agua e Residuos (IRAR). Todas as determinacdes sio realizadas no total
cumprimento das disposicoes legais constantes do Decreto-Lei n.° 306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se

refere a parametros, frequéncia de amostragem e anilise e métodos analiticos.

Assim, para o terceiro trimestre de 2009, que compreende os meses de Julho, Agosto e Setembro realizaram-se 21
anilises, das quais 99% apresentam resultados em conformidade com os valores paramétricos da legislagio em vigor.

Pardmetros do Controlo de Rotina (R1)

Analises Resultados

Parametro Unidades VP —
Previstas Realizadas %Realizadas >VP Minimo Maximo
E. Coli Ne®micro/100 ml 0 3 3 100 0 0 o]
Bactérias Coliformes Ne°micro/| 00 ml 0 3 3 100 0 0 0
Cloro Residual mg/l Cl 3 3 100 (V] 0,3 0,5
Parametros do Controlo de Rotina (R2)
Analises Resultados
Parimetro Unidades VP
Previstas Realizadas %Realizadas >VP Minimo Maximo
Amonio mg/l NH, 0.5 1 1 100 0 <0,04 <0,04
Cheiro, 25°C Factor de dilui¢io 3 | | 100 0 0 0
Condutividade mS/cm a 20°C 2500 1 | 100 0 154 154
Cor mg/l PtCo 20 I 1 100 0 <2,0 <2,0
Manganés pg/l Mn 50 | | 100 0 <l <l
N.° Colénias 22°C N°micro/l ml Sem alteragio Anormal | | 100 0 3 3
N.° Colénias 36°C Nemicro/l ml Sem alteragio Anormal | | 100 0 6 6
Oxidabilidade mg/l O, 5 | I 100 0 1,4 .4
pH Unidades pH 26,5<9,0 | | 100 0 58 58
Sabor, 25°C Factor de diluicio | I 100 0 0 0
Turvagio NTU 4 | | 100 0 <0,4 <04
Parimetros Conservativos do Controlo de Rotina (R2)
Analises Resultados
Parametro Unidades VP
Previstas Realizadas %Realizadas >VP Minimo Maximo

Nitratos mg/l NO; 50 ] | 100 0 <4 <4

para a satde publica

01-07-2009 a 30-09-2009

NOTA: O Incumprimento verificado no pH respeita 4 qualidade natural da dgua: © valor registado nao apresenta qualquer tipo de perigo
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Asursgo o Relatério de Qualidade da Agua

Municipio da Chamusca - Sistema de Abastecimento de Chamusca

Resultados do 3° Trimestre 2009

A AR — Aguas do Ribatejo EIM, informa os resultados obtidos nas anilises de demonstragao de conformidade com as
normas de qualidade da dgua, relativamente ao ano de 2009. O plano de amostragem e andlise é estabelecido anualmente
e é aprovado pelo Instituto Regulador de Agua e Residuos (IRAR). Todas as determinacdes sio realizadas no total
cumprimento das disposi¢Ses legais constantes do Decreto-Lei n.° 306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se
refere a parametros, frequéncia de amostragem e andlise e métodos analiticos.

Assim, para o terceiro trimestre de 2009, que compreende os meses de Julho, Agosto e Setembro realizaram-se 19
andlises, das quais 100% apresentam resultados em conformidade com os valores paramétricos da legislagao em vigor.

Parametros do Controlo de Rotina (R1)

s % Analises Resultados
PATATNEES Unidades VE “Previstas Realizadas %Realizadas >VP Minimo Maximo
E. Coli N°micro/100 ml 0 3 3 100 0 0 0
Bactérias Coliformes N°micro/100 mi 0 3 3 100 0 [¢] 0
Cloro Residual mg/l CI - 3 3 100 0 <0,2 0,3
Parametros do Controlo de Rotina (R2)

. % Analises Resultados
CETRE HniEsE wE Previstas Realizadas %Realizadas >VP Minimo Maximo
Aménio mg/l NH4 0,5 I | 100 0 <0,04 <0,04
N° Colénias22°C  Nemicrofl m  So alteracio I I 100 0 0 0

Anormal
N.° Colénias 36°C N°micro/l ml Sem alteracio | | 100 0 | |
Anormal
Cor mg/l PtCo 20 | | 100 0 <2,0 <2,0
Condutividade mS/cm a 20°C 2500 | | 100 0 194 194
pH Unidades pH 26,590 | | 100 0 6,6 6,6
Manganés pg/l Mn 50 I | 100 0 <0,1 <0,1
Oxidabilidade mg/l Oz 5 I | 100 0 1,0 1,0
Cheiro, 25°C ting 3 | | 100 0 0 0
diluicdo
Sabor, 25°C Facrar de 3 [ | 100 0 0 0
diluicao
Turvacio NTU 4 | | 100 0 <0,4 <0,4
Parametros Conservativos do Controlo de Rotina (R2)

2 2 Andlises Resultados
Paramietro Uiiclades VF Previstas Realizadas %Realizadas >VP Minimo Maximo
Nitratos mg/l NO, 50 ] | 100 0 <4 <4

% )

01-07-2009 a 30-09-2009
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/,{GUAS o0 Relatorio de Qualidade da Agua

RIBATEJQ

Municipio da Chamusca - Sistema de Abastecimento do Chouto

Resultados do 3° Trimestre 2009

A AR — Aguas do Ribatejo EIM, informa os resultados obtidos nas analises de demonstracao de conformidade com as
normas de qualidade da dgua, relativamente ac ano de 2009. O plano de amostragem e anilise é estabelecido anualmente
e é aprovado pelo Instituto Regulador de Agua e Residuos (IRAR). Todas as determinagbes sio realizadas no total
cumprimento das disposigoes legais constantes do Decreto-Lei n.° 306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se
refere a parametros, frequéncia de amostragem e andlise e métodos analiticos.

Assim, para o terceiro trimestre de 2009, que compreende os meses de Julho, Agosto e Setembro realizaram-se 21
andlises, das quais 100% apresentam resultados em conformidade com os valores paramétricos da legislagio em vigor.

Parametros do Controlo de Rotina (R1)

Analises Resultados
Parametro Unidades VP
Previstas Realizadas %Realizadas >VP Minimo Méximo
E. Coli N°micro/100 ml 0 2 2 100 0 0 0]
Bactérias Coliformes N°micro/100 ml 0 2 2 100 (0] o (o]
Cloro Residual mg/l Cl : 2 2 100 0 0.3 0,5
Parametros do Controlo de Rotina (R2)
Analises Resultados
Parametro Unidades VP T
Previstas Realizadas %Realizadas >VP Minimo Maximo
Aménio mg/l NH, 0,5 1 [ 100 0 <0,04 <0,04
Cheiro, 25°C Factor de diluicio 3 | | 100 0 0 0
Condutividade mS/cm a 20°C 2500 1 | 100 0 188 188
Cor mg/l PtCo 20 I i 100 0 <2,0 <2,0
Manganés ugll Mn 50 | | 100 0 1,8 1.8
N.° Colénias 22°C Nemicro/l ml Sem alteragio Anormal | | 100 0 0 0
N.° Colénias 36°C N°micro/l ml Sem alteragio Anormal | | 100 0 0 0
Oxidabilidade mg/l O, 5 | | 100 0 <l <l
pH Unidades pH 26,5<9,0 | | 100 0 7,1 7l
Sabor, 25°C Factor de diluigio 3 | | 100 0 0 0
Turvacio NTU 4 | | 100 0 <0,4 <04
Parametros Conservativos do Controlo de Rotina (R2)
Analises Resultados
Parametro Unidades VP e —
Previstas Realizadas %Realizadas >VP Minimo Maximo
Nitratos mg/l NO; 50 1 1 100 0 5,2 52
01-07-2009 a 30-09-2009 ina | de |



AU SR Relatorio de Qualidade da Agua

Municipio da Chamusca - Sistema de Abastecimento do Gavidozinho

Resultados do 3° Trimestre 2009

A AR — Aguas do Ribatejo EIM, informa os resultados obtidos nas analises de demonstragiao de conformidade com as
normas de qualidade da agua, relativamente ao ano de 2009. O plano de amostragem e analise é estabelecido anualmente
e é aprovado pelo Instituto Regulador de Agua e Residuos (IRAR). Todas as determinacdes sio realizadas no total
cumprimento das disposicoes legais constantes do Decreto-Lei n.® 306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se
refere a pardmetros, frequéncia de amostragem e andlise e métodos analiticos.

Assim, para o terceiro trimestre de 2009, que compreende os meses de Julho, Agosto e Setembro realizaram-se |8
analises, das quais 100% apresentam resultados em conformidade com os valores paramétricos da legislacdo em vigor.

Parametros do Controlo de Rotina (R1)

Analises Resultados

Parametro Unidades VP
Previstas Realizadas %Realizadas >VP Minimo Médximo
E. Coli N°micro/100 ml 0 2 2 100 0 0 0
Bactérias Coliformes Ne°micro/100 ml 0 2 2 100 0 0 0
Cloro Residual mg/l Cl 5 2 2 100 0 <0, 0,8
Parametros do Controlo de Rotina (R2)
Anilises Resultados
Parametro Unidades VP _
Previstas Realizadas %Realizadas >VP Minimo Maximo
Amoénio mg/l NH, 0.5 ] | 100 ] <0,04 <0,04
Cheiro, 25°C Factor de diluicio 3 | | 100 (o] 0 0
Condutividade mS/em a 20°C 2500 | | 100 0 145 145
Cor mg/l PtCo 20 I I 100 0 <2,0 <2,0
Manganés pg/l Mn 50 | I 100 0 <l <|
N.° Colénias 22°C Ne°micro/l ml Sem alteragio Anormal | | 100 0 0 0
N.° Colénias 36°C Ne°micro/l ml Sem alteracio Anormal | | 100 0 0 0
Oxidabilidade mg/l O, 5 | | 100 0 | |
pH Unidades pH 26,559,0 | | 100 0 58 58
Sabor, 25°C Factor de diluicio 3 1 | 100 0 0 0
Turvagio NTU 4 | | 100 (] <0,4 <04
Parametros Conservativos do Controlo de Rotina (R2)
Analises Resultados
Parametro Unidades VP — =
Previstas Realizadas %Realizadas >VP Minimo Maximo

Nitratos mg/l NO; 50 | [ 100 0 <4 <4

NOTA : O Incumprimento verificado no pH respeita a qualidade natural da dgua. © valor registado ndo apresenta qualquer tipo de perigo
para a satde publica]

01-07-2009 a 30-09-2009 //\égina I de |




A8 e Relatério de Qualidade da Agua

Municipio da Chamusca - Sistema de Abastecimento da Parreira

Resultados do 3° Trimestre 2009

A AR — Aguas do Ribatejo EIM, informa os resultados obtidos nas anilises de demonstracio de conformidade com as
normas de qualidade da agua, relativamente ao ano de 2009. O plano de amostragem e anilise é estabelecido anualmente
e ¢ aprovado pelo Instituto Regulador de Agua e Residuos (IRAR). Todas as determinacdes sio realizadas no total
cumprimento das disposi¢des legais constantes do Decreto-Lei n.° 306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se
refere a pardmetros, frequéncia de amostragem e andlise e métodos analiticos.

Assim, para o terceiro trimestre de 2009, que compreende os meses de Julho, Agosto e Setembro realizaram-se 21
analises, das quais 99% apresentam resultados em conformidade com os valores paramétricos da legislagao em vigor.

Parametros do Controlo de Rotina (R1)

Analises Resultados

Parametro Unidades VP
Previstas Realizadas %Realizadas >VP Minimo Maximo
E. Coli N°micro/100 ml 0 3 3 100 0 0 0
Bactérias Coliformes N°micro/100 ml 0 3 3 100 0] 0 0
Cloro Residual mg/l Cl B 3 3 100 0 0,3 0,5
Parametros do Controlo de Rotina (R2)
Analises Resultados
Parametro Unidades VP § =
Previstas Realizadas %Realizadas >VP Minimo Maximo

Aménio mg/l NH, 0,5 | | 100 0 <0,04 <0,04
Cheiro, 25°C Factor de diluicio 3 | | 100 0 0 0
Condutividade mS/em a 20°C 2500 | 1 100 0 143 143
Cor mgfi PtCo 20 | I 100 0 <2,0 <2,0
Manganés pg/l Mn 50 | I 100 0 3 3
N.° Colénias 22°C N°micro/l ml Sem alteracio Anormal | I 100 0 0 0
N.° Colénias 36°C N°micro/l ml Sem alteracio Anormal | I 100 0 0 0
Oxidabilidade mg/l O, 5 | I 100 0 1,1 I=1
pH Unidades pH 26,5<9,0 | | 100 0 6,1 6,1
Sabor, 25°C Factor de diluicio 3 | I 100 0 0 0
Turvagio NTU 4 | | 100 0 <0,4 <04

Parametros Conservativos do Controlo de Rotina (R2)

Analises Resultados
Parametro Unidades VP - ; =
Previstas Realizadas %Realizadas >VP Minimo Maximo
Nitratos mgfl NO; 50 | ] 100 0 <4 <4

para a saude publica.

NOTA :-O-Incumprimento-verificado no-pH respeita-a qualid

01-07-2009 a 30-09-2009

natural-da-agua. © valor registado ndo apresenta qualquer tipo de perigo|
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A8 e Relatério de Qualidade da Agua

Municipio da Chamusca - Sistema de Abastecimento da Parreira

Resultados do 3° Trimestre 2009

A AR — Aguas do Ribatejo EIM, informa os resultados obtidos nas anilises de demonstracio de conformidade com as
normas de qualidade da agua, relativamente ao ano de 2009. O plano de amostragem e anilise é estabelecido anualmente
e ¢ aprovado pelo Instituto Regulador de Agua e Residuos (IRAR). Todas as determinacdes sio realizadas no total
cumprimento das disposi¢des legais constantes do Decreto-Lei n.° 306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se
refere a pardmetros, frequéncia de amostragem e andlise e métodos analiticos.

Assim, para o terceiro trimestre de 2009, que compreende os meses de Julho, Agosto e Setembro realizaram-se 21
analises, das quais 99% apresentam resultados em conformidade com os valores paramétricos da legislagao em vigor.

Parametros do Controlo de Rotina (R1)

Analises Resultados

Parametro Unidades VP
Previstas Realizadas %Realizadas >VP Minimo Maximo
E. Coli N°micro/100 ml 0 3 3 100 0 0 0
Bactérias Coliformes N°micro/100 ml 0 3 3 100 0] 0 0
Cloro Residual mg/l Cl B 3 3 100 0 0,3 0,5
Parametros do Controlo de Rotina (R2)
Analises Resultados
Parametro Unidades VP § =
Previstas Realizadas %Realizadas >VP Minimo Maximo

Aménio mg/l NH, 0,5 | | 100 0 <0,04 <0,04
Cheiro, 25°C Factor de diluicio 3 | | 100 0 0 0
Condutividade mS/em a 20°C 2500 | 1 100 0 143 143
Cor mgfi PtCo 20 | I 100 0 <2,0 <2,0
Manganés pg/l Mn 50 | I 100 0 3 3
N.° Colénias 22°C N°micro/l ml Sem alteracio Anormal | I 100 0 0 0
N.° Colénias 36°C N°micro/l ml Sem alteracio Anormal | I 100 0 0 0
Oxidabilidade mg/l O, 5 | I 100 0 1,1 I=1
pH Unidades pH 26,5<9,0 | | 100 0 6,1 6,1
Sabor, 25°C Factor de diluicio 3 | I 100 0 0 0
Turvagio NTU 4 | | 100 0 <0,4 <04

Parametros Conservativos do Controlo de Rotina (R2)

Analises Resultados
Parametro Unidades VP - ; =
Previstas Realizadas %Realizadas >VP Minimo Maximo
Nitratos mgfl NO; 50 | ] 100 0 <4 <4

para a saude publica.

NOTA :-O-Incumprimento-verificado no-pH respeita-a qualid

01-07-2009 a 30-09-2009

natural-da-agua. © valor registado ndo apresenta qualquer tipo de perigo|
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RIBATEJO

%{GUAS 60 Relatério de Qualidade da Agua

Municipio da Chamusca - Sistema de Abastecimento do Pinheiro Grande

Resultados do 3° Trimestre 2009

A AR — Aguas do Ribatejo EIM, informa os resultados obtidos nas anilises de demonstracac de conformidade com as
normas de qualidade da dgua, relativamente ao ano de 2009. O plano de amostragem e andlise é estabelecido anualmente
e é aprovado pelo Instituto Regulador de Agua e Residuos (IRAR). Todas as determinagées sio realizadas no total
cumprimento das disposicoes legais constantes do Decreto-Lei n.® 306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se
refere a parametros, frequéncia de amostragem e anilise e métodos analiticos.

Assim, para o terceiro trimestre de 2009, que compreende os meses de Julho, Agosto e Setembro realizaram-se 21
andlises, das quais 99% apresentam resultados em conformidade com os valores paramétricos da legislagio em vigor.

Parametros do Controlo de Rotina (R1)

Anadlises Resultados

Parametro Unidades VP =
Previstas Realizadas %Realizadas >VP Minimo Maximo
E. Coli N°micro/100 ml 0 3 3 100 0 0 0
Bactérias Coliformes N®micro/100 ml 0 3 3 100 0 0 0
Cloro Residual mg/l Cl = 3 3 100 0 0,3 0,5
Parametros do Controlo de Rotina (R2)
Analises Resultados
Parametro Unidades VP B
Previstas Realizadas %Realizadas >VP Minimo Maximo
Amonio mg/l NH, 0,5 | | 100 0 <0,04 <0,04
Cheiro, 25°C Factor de diluigio 3 | | 100 0 0 0
Condutividade mS/cm a 20°C 2500 I | 100 0 258 258
Cor mg/l PtCo 20 I I 100 0 <2,0 <2,0
Manganés pg/l Mn 50 | | 100 0 2,1 2,1
N.° Coldnias 22°C N°micro/l ml Sem alteragio Anormal I | 100 0 0 0
N.° Colénias 36°C N°micro/l ml Sem alteracio Anormal | | 100 0 0 0
Oxidabilidade mg/l O, 5 | | 100 0 1,7 1.7
pH Unidades pH 26,559,0 I | 100 0 6,4 6,4
Sabor, 25°C Factor de dilui¢io 3 | | 100 0 0 0
Turvacio NTU 4 | | 100 0 <0,4 <04
Pardmetros Conservativos do Controlo de Rotina (R2)
Analises Resultados
Parimetro Unidades VP -
Previstas Realizadas %Realizadas >VP Minimo Maximo

Nitratos mg/l NO; 50 ] 1 100 0 17 17

NOTA : © Incumprimento verificado no pH respeita @ qualidade natural da dgua. O valor registado ndo apresenta qualquer tipo de perigo
para a satide publica]
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4

/






Chamusca, 10 de Dezembro de 2009

O Presidente da Camara Municipal
Sérgio Morais da Conceicao Carrinho



